
О бъект
исследования

П оказател ь

■ 1 • J

Единицы
измерений

Н орм ати в
С ан П и Н

1 .2 .3 6 8 5 -2 1

02.11.23 03.11.23 07.11.23 08.11.23 09.11.23 10.11.23

1 3 :00
1 0 :3 0 11:15 1 3 :3 0 1 3 :2 0 1 0 :1 0

ВНС-3 
точка перед 

поступлением в  
распределитель 

ную сеть
г. Кандалакша

'

|

Общие
колиформные

бактерии

КОЕ?ЮО
СМ'3' отсутствие Не

обнаружены
Не

обнаружены
Не

обнаружены
Не

обнаружены
Не

обнаружены
результат

13.11

Общее 
микробное 1 

число
КОЕ/смЗ 50 0 0 1 0 0

результат
13.11

Цветность градус 20 10.3 13,4 9,6 8,9 Р 8,9

Мутность мг/дмЗ 1,5 0,69 0,87 0.56 ! 0,62 0,31 0,31

Водородный
показатель

ед. pH 6 - 9 - - '

........ .... .........

6,85 - -

Железо

Общая
жесткость

МГ/ДМ'

°Ж

0,3

7,0

- - - 0,12 - -

- - - 0,34 - _

Сухой
остаток

мг/Дм3 1000 - -
■ |

- I 65,00 - _

Сульфаты мг/дм3 500 -

4.37■
5,87

12,73 - -

Хлориды мг/Дм3 350 7,14 5,87

£2 
!̂

v"T ; 5,54

НИ " j м г/дм5 0,1 - < «} • - 0,020 | - -

А ПАВ мг/дм* О Хл 1 - 0.027 : - -

А мм иак....
ион 

(по азоту)
мг/дм3 2,0 0,074 0,065 0j080 0,125 0,118 0,124

Нитраты
(noN O ,) мг/дма 45 0,035 0,028 0,034 0,038 0,032 0,038

Нитриты 
(по N 0?)

мг/дм3 3,0 | 0.001i ' 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001



Объект 
: исследования

Норматив 02.11.23 0341.23 07.011.23 08.11.23 09.11.23 10.11.23 [ij
Показатель измерений СанНиН

1.2.3685-2.1 13:10 10:40 * 12:30 13:30 13:30 10:20 Jй
■

1

Общее
микробное

ЧИСЛО

КОБ/смЗ 50 0 0 0 0 0

■ 4л
результат - 

13.il ч

в/колонка №14 J  
ул. Речная,? j 

Точки, в 1 
распределитель

Общие
колнформные

бактерии

КОЕ/100 отсутствие' Пе
обнаружены

Не
обнаружена

Не
обнаружены

Не
обнаружены

Не
обнаружены.

результат' 1 
13, а ' '

Запах баллы 2 0 0 0 1 .1 : i
ной сети 

г. Кандалакша Цветность градус 20 10,7 10,9 11,6 8,5 7 3 7,8

Мутность мг/дмЗ i ,s 0,62 0,62 0,62 0,50 0,50 0,56:

. Водородный
показатель ед.;рН 6 - 9 ■- -■ - 7,44 ■-

Железо Мг/дм3 0,3 *- -  . - 0,13 ■-

Общая
жесткость °Ж 7,0 Г: -■ ш ....

'
Сухой ~ 

остаток ме/дм5 1000 •С' . 65,00 . -•*

- Сульфаты мг/дм3 500 ■0 , ЁL г- 11,84 - -

Хлориды мг/дм3 350 ш 5Д7 5,82 7,40 5,93 М7т мг/дм3 од - - - 0,020 -

ДЦАВ мг/дм3 0,5 ч. ' Ur 0̂ 02:1 - ‘■if

Аммиак—  
ион

(по азоту)

мг/дм3 2,0 0,143 0,079 0,119 0,119 0,073 0,098



Объект
Показатель Единицы 'Норматив

СанИиН
0 2 jl .2 3 03ЛТ.23 07.011.23 0 8 Л Ш 09.11.23 10.11.23 |

исследования измерении 13:10 10:40 12:30 13:30 13:30 10:20

'
Штрафы
(йоКОз)

мг/дм3 . 45 0,032 0,025 0,028 0,040 0.03S 0,03

Нитриты 
(по N 0?) мг/дм3 3,0 1 0,003 0,001 * о,оо1 M l 0,001 0,001

Начальник лаборатории г. Кандалакша Галенза А. Ю.


